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- ZŁĄCZE PROBIERCZE hm.-1m

- PRZEWÓD ODPROWADZAJĄCY- DRUT STALOWY ŚR. 8 mm ocynk.

 - BEDNARKA 40x5 hz= -0,6m

- ZŁACZE STAŁE SPAWANE (W WYKOPIE)

- ZWÓD POZIOMY - DRUT STALOWY ŚR. 8 mm ocynk. 

- ZŁĄCZE UNIWERSALNE 
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- UZIOM MIEJSCOWY

LEGENDA:

Uwagi:
Wszystkie elementy wystające ponad dach objąć
ochroną odgromową
Rynny metalowe łączyć z instalacją odgromową

- MASZT ODGROMOWY
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